
----- Original Message -----  
From: Guglielmo Ranalletta  
To: Federico Polidoro  
Cc: Sandro Cecili  
Sent: Wednesday, October 10, 2007 4:25 PM 
Subject: Re: Comitato di Quartiere Torrino Decima: richiesta intervento urgente per rumori provenienti dal 
depuratore ACEA di Roma Sud 
 
Egrigio Presidente del Comitato di Quartiere Torrino Decima, 
spiacenti per il ritardo accumulato nell'invio della risposta alla sua e-mail del 20 settembre, le confermiamo il 
nostro impegno affinchè vengano disposte ed attuate tutte le misure, adottabili, di riduzione di impatto 
ambientale, nel rispetto della cittadinanza del Quartiere Torrino Decima. 
I monitoraggi e gli accertamenti puntuali, svolti all'interno dell'area del depuratore, già iniziati nel corso 
dell'estate e conclusisi di recente, ci hanno permesso di fare alcune ipotesi sulle cause che potrebbero 
aver contribuito all'inquinamento acustico, denunciato da codesto CDQ. 
Sul sollevamento iniziale in Sinistra Tevere, abbiamo riscontrato incrementi delle vibrazioni delle macchine e 
alcuni problemi meccanici a danno dei riduttori. 
Sul comparto di disidratazione fanghi, per un avaria del sistema di trattamento dell'aria di ricircolo, abbiamo 
dovuto, nostro malgrado, gestire a "porte aperte". 
I due problemi potrebbero aver contribuito negativamente sulla diffusione acustica nell'ambiente circostante. 
Per il sollevamento iniziale in Sinistra Tevere è stato deciso di intervenire in maniera radicale. 
L'intervento di rinnovo del comparto, comporterà un impegno rilevante e verrà eseguito, a partire dai 
prossimi mesi, compatibilmente con i tempi di acquisto, di fornitura e di montaggio delle nuove 
apparecchiature. 
Attualmente, stiamo elaborando il cronoprogramma dei lavori che renderemo noto successivamente. 
Sul comparto di disidratazione fanghi è prevista la riattivazione del sistema di trattamento dell'aria entro la 
fine del mese di ottobre. 
ACEA ATO2 S.p.A. ha comunque programmato, nei prossimi mesi, una campagna di rilevamento 
fonometrico nelle aree esterne all'impianto per acquisire ulteriori dati utili. 
In attesa di un cenno di riscontro, inviamo distinti saluti. 
  
F.to 
Guglielmo Ranalletta 
 




